
PÄÄVERKOSTO 2020
enimmäis- pohjoinen etelä

Laatuvaatimukset pitoisuus
Escherichia  coli 0 pmy/100 ml 0 0
Laatusuositukset
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml 0 0
Haju 1 * Ei todettu Ei todettu
Maku 1 * Ei todettu Ei todettu
Sameus FNU 0,250 0,365
Väri mg/l Pt <5 <5
pH 6,5 - 9,5 8,14 7,77
Sähkönjohtavuus 2500 µS/cm 163,00 194,86
Rauta 200 µg/l 28,00 25,22
Mangaani 50 µg/l 17,58 16,57
Ammonium 0,50 mg/l 0,005 0,026
Ammoniumtyppi 0,40 mg/l
Kokonaiskloori mg/l 0,070 0,158
Sitoutunut kloori mg/l
Vapaa kloori mg/l 0,052 <0,05

1 * Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

PÄÄVERKOSTO 2019
enimmäis- pohjoinen etelä

Laatuvaatimukset pitoisuus
Escherichia  coli 0 pmy/100 ml 0 0
Laatusuositukset
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml 0 0
Haju 1 * Ei todettu Ei todettu
Maku 1 * Ei todettu Ei todettu
Sameus FNU 0,307 <2
Väri mg/l Pt <5 <5
pH 6,5 - 9,5 7,96 8,04
Sähkönjohtavuus 2500 µS/cm 188,20 206,20
Rauta 200 µg/l 31,00 14,40
Mangaani 50 µg/l 12,48 17,12
Ammonium 0,50 mg/l 0,011 0,047
Ammoniumtyppi 0,40 mg/l
Kokonaiskloori mg/l 0,095 0,138
Sitoutunut kloori mg/l
Vapaa kloori mg/l <0,05 0,050

1 * Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia


